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Feld 1 Feld 2 Feld 3
ca. 600mm ca. 800mm ca. 800mm
HSS 400VAC 50Hz 4000A (Cu=1x6x50x10) 85kA
-3~ 3~ -3~
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x1 = x1 = x1
-1P1 () g -2P1 () ‘il -3P1 () g
X2 x2 X2
Blirogebaude +5SV02
Bau 900
S = 360 kVA
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0 1 2 3 5 6 7 8 9
NS
Feld 4 Feld 5
ca. 1.200mm ca. 1.200mm
HSS 400VAC 50Hz 4000A (Cu=1x6x50x10) 85kA
? ? ® ’ ? ? ® ? ’ 3 ’ ’ 3 ?
S S S S S S 1o S 5 1o S 5 S
401 W3 42 B3 403 &3 -4Q4 13 -4Q5 13 -4Q6 T 3 -5Q1 T3 -5Q2 3 -5Q3 3 -5Q4 {3 -5Q5 3 -5Q6 W3 -5Q7 N3
NH0O NHOO NH1 NH2 NH2 NH2 NHOO NH0O NHOO NH1 NH1 NH2 NH3
max. 160A max. 160A max. 250A 315A 355A 315A 50A 35A max. 160A 160A 160A 315A max. 630A
max. 400A max. 400A max. 400A max. 160A max. 160A (max. 250A) (max. 250A) (max. 400A)
< < q
-5FA1 3 -5FA2 -5FA3 3
-4p1 -4p2 -4p3 -4p4 -4p5 -4p6 -5P1 -5P2 -5P3 -5P4 -5P5 -5P6 -5p7
A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 \ 4 A 4
Reserve  Reserve Reserve FMZ Ladestat. MZFR Eigenbedarf  Eigenbedarf Reserve Leer- Lager Beton- Reserve
B932 E-Autos Bau 913 60V DC Station containerhalle Einkauf bearbeitung
S = 175kVA S = 200kVA S = 150kVA S = 25kVA S = 20kVA S = 70kVA S = 85kVA S = 160kVA
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