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M 12 
(Werkstoff 1.4401)

Rohrbogen 70° 
zur Ableitung
in das Bankett

Vorderansicht Seitenansicht

Rohrbogen wird bis
ca. halben Querschnitt
im Bankettbeton 
versenkt

zwischen Schachtwand 
und Edelstahleinlauf mit 
Dichtungsmittel abdichten

M 12 (Werkstoff 1.4401)

x) bei ankommender Leitung bis DN 300 = Fallleitung DN 150    15
   bei ankommender Leitung ab DN 400 = Fallleitung DN 200    20

anzubindender 
Zulauf Fallleitung Edelstahl-

Abflussrohre mit 
Schellenbefestigung

Abflussrohr Edelstahl 
DN 150 oder DN 200

Untersturz aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571)

Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung

i.A. gez. Nachtmann

Nürnberg, den 16.07.2020

-
Plannummer:

Maßstab:

Plotdatum:

Status -          Plannr.            -  Änd.-Nr.

0R-

M 1:25

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2008

Untersturz
im Schachtbauwerk

(Edelstahlausführung)
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