
KTE Projektmappe Beschaffung - Bieterfragen

0

ID Antwortdatum Frageinhalt Antwort

1 01.10.2026

In der Position 1.1.1 ist die USV-Anlage des Typs „AEG Protect 8.33 PLUS 60 

kVA“ namentlich ausgeschrieben.

Um einen breiten Wettbewerb zu gewährleisten, bitten wir um Bestätigung, 

ob für diese Position auch ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines 

anderen Herstellers angeboten werden darf.

Sofern gleichwertige Alternativen zugelassen sind: Reicht als Nachweis der 

Gleichwertigkeit das Beifügen der entsprechenden technischen Datenblätter 

im Rahmen der Angebotsabgabe aus?

Nein, ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines anderen Herstellers kann 

nicht zugelassen werden. Durch externe und interne Genehmigungsvorgaben 

ist nur das benannte Fabrikat zulässig. 
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