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Verwendungszweck Farbe

230/400V AuRRenleiter bis 16A Schwarz

230/400V AulRRenleiter Uber 16A Schwarz

230/400V Neutralleiter Blau

24V Steuer/Hauptstromkreis bis 10A | Dunkelblau

Fremdspannung Orange

Messabgriffe 750V DC Schwarz

Versorgungsabgriffe 750V DC an

Fahrleitung Schwarz

Versorgungsleitungen 750V DC Schwarz
Grin/Gelb
Erdungsband
mindestens

. . 35mm?
Schutzleiter, Ortlicher (An beweglichen
Schutzpotenzialausgleich Teilen die in

Beriihrung mit
750V kommen
kdnnen)

VGIF

Der Querschnitt muss entsprechend den ortlichen Gegebenheiten, dem auftretenden Strom
sowie unter Berticksichtigung des Spannungsfalls und Gleichzeitigkeitsfaktors ausgewahlt

und verbaut werden.
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